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ONDERZOEK VOOR BOUWTECHNIEK 
 
Onderzoek naar de combinatie tussen geluidswerende 
maatregelen en ventilatie- en brandeisen voor woningbouw op 
geluidsbelaste locaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek is bedoeld om een probleem waar in het 
afstudeerplan tegenaan wordt gelopen nader te bekijken en 
oplossingen te zoeken die kunnen worden toegepast.  
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REGELGEVING: 
 
Eisen voor ventilatie, spuien en luchtkwaliteit 
 
Spuien: 
Belangrijk is dat een woning gespuid kan worden. Hiervoor moet 
er in de woninggevel voldoen aan de basiseis om een 
verblijfsgebied met 6 dm3/s.m2 te kunnen spuien.  
Als er in de ‘spouw’ tussen de woninggevel en de secundaire 
gevel zich meerdere woningen bevinden die kunnen spuien geldt 
de eis dat in de spouw een continue luchtstroom  aanwezig is van 
0,4 m/s (omschreven in NEN 1087, hoofdstuk 5.4.4) 
Er wordt de ruimte gelaten om alternatieven aan te dragen die 
gelijkwaardig moeten zijn.  
 
 
Buitenlucht en brandveiligheid: 
Om een (gedeeltelijk) gesloten ruimte als een buitenruimte (‘een 
niet besloten ruimte’) te mogen beschouwen dient volgens het 
bouwbesluit de ventilatie minimaal 100 dm3/s zijn. Dit komt 
overeen met circa 20-25% open gevel (bron: Adviesbureau 
Nieman). Deze openheid is van belang voor zowel de 
luchtkwaliteit als voor de brand-(rook) veiligheid.  
Ook hier mogen gelijkwaardige alternatieven toegepast worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eisen voor geluidswering: 
 
Eisen Wet Geluidshinder: 
In de Wet geluidhinder worden zones aangegeven waarbinnen het 
te verwachten geluidniveau hoger is dan 50 dB(A) voor een weg 
en 57 dB(A) voor spoorwegen; dit zijn de zogenoemde 
voorkeursgrenswaarden. Wanneer de geluidbelasting hoger is dan 
de voorkeursgrenswaarde kunnen Gedeputeerde Staten van de 
Provincie onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen voor 
een hogere geluidbelasting op de gevel. De maximale  ontheffing 
die de Provincie kan toestaan is 70 dB(A) voor railverkeer en voor 
wegverkeer 55 tot 70 dB(A), afhankelijk van de situatie. 
De provincie mag zelf de grens bepalen en kan hier aanvullende 
eisen aan stellen als een geluidscherm, dove gevel of secundaire 
gevel. 
 
Eisen Bouwbesluit: 
Het Bouwbesluit geeft voor een woning als maximale grenswaarde 
35 dB(A) tengevolge van industrie-, weg- of railverkeerslawaai. 
Indien een woning is gelegen in een geluidbelaste locatie met een 
geluidbelasting op de gevel van 65 dB(A), dan moet de 
geluidwering van de gevel 65 – 35 = 30 dB(A) zijn. 
Het Bouwbesluit stelt ook een minimum aan de waarde van de 
geluidwering, namelijk 20 dB(A). Gevels van bouwwerken hebben 
in de regel al een geluidwering van 20 dB(A), zonder dat er extra 
maatregelen hoeven te worden genomen. 
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MOGELIJKE OPLOSSINGEN: 
 
Mogelijke oplossingen voor geluidswering: 
Voor het bouwen op een locatie met een hoge geluidsbelasting 
zijn er twee mogelijkheden (uitgezonderd het plaatsen van 
geluidschermen): 

- dove gevel 
- vliesgevel / twee huid facade 

 
 
Dove gevel: 
Hierbij zijn er geen te openen delen in de gevel aanwezig. Het 
geluid kan op deze manier niet direct de woning binnendringen. 
Veelal is de opbouw van de gevel (inclusief de kozijnen/glas) 
dusdanig dat deze zoveel mogelijk geluid weren. 
 
 
Vliesgevel (tweede huid façade): 
Hierbij wordt er een scherm (een vlies) voor de woninggevel 
gezet. Dit vlies zorgt ervoor dat er voldaan kan worden aan het 
maximum geluidsniveau op de woninggevel. 
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De Leeuw van Vlaanderen, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: 
Architect:  Heren 5 architecten, Amsterdam 
Adviseurs: W/E adviseurs, Gouda (bouwfysica) 
  Adviesbureau Nieman, Zwolle (brandveiligheid) 
Oplevering: januari 2006  
 
Geschiedenis: 
De Leeuw van Vlaanderen, een portiek-etageflat ontworpen door 
J.P. Kloos in 1958 als onderdeel van het stedebouwkundig plan 
van Van Eesteren. Wat van origine een groene boulevard was die 
langs de flat liep is nu uitgegroeid tot één van de drukste 
verkeerswegen van Nederland: de ringweg A10.  
 
Plan: 

- Voldoen aan eisen Bouwbesluit en Besluit Luchtkwaliteit 
- Nieuwe ontsluiting: toepassen van lift en verandering van 

portiek-etage naar galerij 
- Plaatsen van vliesgevel tegen overlast van geluid en stank 
- Verplaatsen van balkons naar verkeersluwe zijde 
- Optoppen met 2 verdiepingen 

Oplossingen geluid: 
Doordat er de wens was de flat te behouden moest er voldaan 
worden aan de nieuwe eisen van het Bouwbesluit en het Besluit 
Luchtkwaliteit. De geluidsniveau in de woning was 73dBA. 
Uitdaging was deze terug te brengen naar het aanvaardbare 
niveau van 35 dBA. 
 
 
Oplossingen ventilatie: 
Doordat de vliesgevel geheel gesloten is moest er een oplossing 
verzonnen worden voor het kunnen ventileren en spuien van de 
verblijfsruimtes die aan de galerij/vliesgevel grenzen. 
Er wordt verse lucht vanaf de verkeersluwe zijde van de flat 
aangevoerd via openingen bij de trappenhuizen op de begane 
grond. Door dat warme lucht in de vliesgevel stijgt en wordt 
afgevoerd via het dak ontstaat er een schoorsteen effect in de 
vorm van natuurlijke trek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandveiligheid: 
De galerijen in de vliesgevel dienen als vluchtweg. De eis hiervoor 
geld dat deze rookvrij moeten blijven. Dit wordt gerealiseerd door 
bij brand grote stuwventilatoren in de kopgevels te activeren.  
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Service Centrum Oost, Enschede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: 
Architect:  DAAD architecten, Borger 
Adviseurs: Bouw Consulting Twente, Enschede 
Oplevering: december 2001  
 
Plan: 

- kantoren voor 12 maatschappelijke instellingen 
- verminderen geluidshinder door toepassen van vliesgevel 
- vliesgevel gebruiken om lagere EPC te halen 
- vide in het midden van het gebouw als ontmoetingsruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossingen ventilatie: 
De ventilatie bestaat uit een hybride systeem van natuurlijke 
toevoer en mechanische afvoer. 
De lucht komt via openingen aan de boven- en onderzijde van de 
vliesgevel in de spouw tussen de twee gevels. In de kantoorgevel 
zit een suskast waardoor er lucht het kantoor kan binnenstromen 
(zie detailtekening).  
Vervolgens wordt er door ventilatoren in  
de vide in het midden van het gebouw een  
luchtstroom op gang gezet. Deze trekt de 
 verse lucht uit de kantoren in de vide,  
en vervolgens naar buiten toe. 
 
 
Oplossingen geluid: 
De vliesgevel bestaat uit  
gepotdekseld enkel glas.  
Het is niet lucht/water dicht  
door deze detaillering maar het  
verminderd de geluidsdruk op de  
kantoorgevel aanzienlijk. 
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Woningbouw langs snelweg, Vlijmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: 
Architect:  A3, Rotterdam 
Adviseurs: Cauberg Huygen, Rotterdam 
Oplevering: oktober 2001 
 
Situatie: 

- Gesitueerd langs de snelweg 
- Zon en geluid komen van dezelfde kant 
- Eis van een buitenruimte (aan de zonzijde) 

 
Plan: 

- Geluidscherm brengt de geluidsbelasting op de 
woninggevel terug van 70 naar 55 dBA.  

- Akoestisch plafond tussen het geluidscherm en de 
woningen i.v.m. galm  

 

 
Oplossingen geluidswering: 
 
Maisonnettes: 

- Er is een glazen scherm voor de woningen gezet. De 
onderzijde van dit scherm is open. Voor deze opening is 
een aardewal geplaatst 

 
Appartementen: 

- Er is een buitenruimte buiten het geluidscherm en een 
‘buitenruimte’ binnen het geluidscherm 

- Er is een glazen geluidscherm voor de gevel geplaatst. 
Hierachter is er een ‘buitenruimte’. Tevens is er een 
buitenruimte aan de geluidskant van het scherm. Het is 
aan de bewoners of ze hier willen zitten 

- De woninggevel is zoveel mogelijk gesloten (geen 
suskasten). Er wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde 
ventilatie. 
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Oplossingen ventilatie: 
 
Maisonnettes: 

- Het geluidscherm is aan de onder- en bovenzijde volledig 
open waardoor de woningen op een natuurlijke manier 
geventileerd kunnen worden 

 
 
Appartementen: 

- De woninggevel is in verband met de geluidswering zoveel 
mogelijk dicht. Zo zijn er geen suskasten maar wordt er 
gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie. 
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Sporenboog, Het Funen, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: 
Architect:  Architecten Cie 
Adviseurs: Zonneveld, Rotterdam (constructie) 
  Cauberg Huygen, Amsterdam (bouwfysica) 
Oplevering: 2004/2005 
 
Situatie: 

- Langs het spoor in Amsterdam 
- Geluidsbelasting van 79 dBA 

 
Plan: 

- Het gebouw fungeert als een geluidscherm voor de 
achterliggende wijk 

- Met het geluidscherm voor de woningen de geluidbelasting 
terugdringen naar 57 dBA 

- Er is gelaagd glas toegepast. Dit is niet voor de 
geluidwering, maar voor de doorvalbeveiliging 

 
 
 

 
 
Oplossingen geluidswering: 

- De woninggevel is geluidwerend uitgevoerd met een hsb 
wand met dubbele gipsplaten. 

- Om het geluidsisolerend vermogen van de spouw te 
behalen moet deze minimaal 200 mm breed zijn en 
moeten de plafondstroken voorzien worden van 
geluidabsorberend materiaal.  

- Met de combinatie van geluidscherm, spouw en dikkere 
woninggevel wordt een geluidsreductie behaald van 48 
dBA. Hiermee wordt het maximale geluidsniveau van 35 
dBA in de woning gehaald. 

.  
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Oplossingen ventilatie: 
In het geluidscherm kunnen kleine ramen open zodat de woningen 
kunnen spuien. Zelfs als alle ramen in het geluidscherm 
openstaan is de geluidswering voldoende 
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De Droogbak, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectinformatie: 
Architect:  Rudy Uytenhaak, Amsterdam 
Adviseurs: - 
Oplevering: 2001  
 
 
Situatie: 

- Gelegen aan het spoor en een drukke weg 
 

 
Oplossingen geluidbelasting: 

- Per verdieping is een geluidscherm geplaatst. Deze 
schermen zijn onder een hoek gezet waardoor het geluid 
terugkaatst naar de weg. 

 
 
Oplossingen ventilatie: 

- De bovenkant van het geluidscherm is open waardoor er 
goed geventileerd/gespuid kan worden 
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BRONVERMELDING: 
 
Algemeen: 

- VROM, Handleiding omgevingslawaai, (Den Haag, 2004) 
- Gesprek met Adviesbureau Nieman (www.nieman.nl)  
- Bouwbrief gemeente Amsterdam, nr. 2005-15 (augustus) 
- www.dubo-centrum.nl (informatie over oplossingen voor 

geluidsbelaste locaties) 
 
 
Projecten: 

- Leeuw van Vlaanderen: 
 De Architect, juli-augustus 2006, pp. 76-79 
- Service Centrum Oost: 
 Bouwwereld, nr. 23 (10 dec 2001), pp. 40-43 
- Vlijmen: 
 Bouwwereld, nr. 8 (22 april 2002), pp. 10-13 
- Sporenboog: 
 Bouwwereld, nr. 10 (mei), pp. 38-47 
- Droogbak: 
 Bouwwereld, nr. 4, 1994, pp. 20-21 

 
 
 
 
 
 
 


